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Evurofins Institut Jager GmbH - Ernst-Simon-Strasse 24 - D-72072 - TObingen

Gemeinde Gruibingen
Biirgermeisteramt
Hauptstr. 18

73344 Gruibingen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 22101058
Prifberichtsnummer: AR-21-JT-000762-01

Auftragsbezeichnung: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Probenahmeort: Gruibingen / Schillerstr. 7

Anzahl Proben: 1

Probenart: Trinkwasser

Probenahmedatum: 20.01.2021

Probenehmer: Eurofins Institut Jiger GmbH, Nils Wendlandt
Probeneingangsdatum: 20.01.2021

Priifzeitraum; 20.01.2021 - 22.01.2021

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die untersuchten Prufgegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr tbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur volistandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Auszlge oder Anderungen beddrfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB ktnnen Sie unter
http://iwww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fur den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefuhrten Umfang.

Irene Baumann Digital signiert, 22.01.2021

Analytical Service Manager Irene Baumann kk
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{Ent_na'hhesteue

Kindergarten

| Teis
iProbenahmedatum/ -zeit

117028-ON-0001 |
20.01.2021 09:55 |

|Probenahmeverfahren Zweck a
Ver- |Probennummer 221004006
gleichs- |
werte
- ] - | o .
|Parameter Lab. |Akkr.|Methode GrEnz BG Einheit
| | | werte
Probenahme
|Probenahme mikrobiol. T |RE00 |DIN EN 130 19488 (K18): i X
Untersuchungen von Wasser AE  |2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
[ . [REQ0O [DIN EN 1SO 7383-2: m [ B
!Chlor (Cl2), frei JT AE  |200004 0,3 0,05 mg/t | < 0,05
[ y REODO |DIN 384044 (C4): o |
Wassertemperatur JT C | 8,8
; 2riemp AE  |1676-12 j |
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
[ o . REOO0 |DIN EN ISO 9308-1 ' N
Escherichia col R [y 20 o | KBE/00 mi 0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
. ) o REOCO [DINEN ISO 93081 | [ ] -
Coliforme Keime JT ) | 0 KBE/100 ml 0
| 3 AE (K‘12)‘ 2017-09 : ‘ [ |
Koloniezahl bei 22°C gt |REO00 Tk §15 Absatz (1e): | 40P | KBE/ ml | 0
Koloniezahi bei 36°C JT I§§°°° ey 10 Avsaz (1) | 1002 ‘ KBE/1 ml 0
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kiirzel des durchfilhrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

X - durchgefiihrt
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Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jdger GmbH (Tiibingen) analysiert. Die Bestimmung der mit REOOOAE
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2020-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MaRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Uberschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen Mafnahmenwertes Ihr
zusténdiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Uberschreitungen des technischen MaRnahmenwertes nach Anlage 3 Teil
Il der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach §

14b eine Meldung an das zustandige Gesundheitsamt gemaR § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

Y Bel der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gelten folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des Verbrauchers;
20/mi unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1000/ml bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer
2 Buchstabe ¢ sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buchstabe d. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage haben unabhéngig vom angewandten Verfahren einen plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverztglich der
zustandigen Behtrde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1¢ darf nicht eingesetzt werden fir Trinkwasser, das zur
Abgabe in verschlossenen Behiltnissen bestimmt ist. FUr Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist, gilt der
Grenzwert 100/ml.

2 Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c¢ gilt der Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsaniage haben unabhéngig vom angewandten Verfahren einen plttzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
unverziiglich der zusténdigen Behorde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absaiz 1c darf nicht eingesetzt werden fur
Trinkwasser, das zur Abgabe in verschiossenen Behaltnissen bestimmt ist. Fur Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen
bestimmt ist, gilt der Grenzwert 20/ml.

Bei der Darstellung von Grenz- bzw. Richtwerten im Prufbericht handelt es sich ausschlieilich um eine
Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prifberichtsergebnisse im Sinne
der zitierten Regularien wird ausdricklich ausgeschlossen. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise
vereinfacht dargestellt und berlicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Grenzwertabgleich

Der Grenzwertabgleich bezieht sich ausschlieBlich auf die in AR-21-JT-000762-01 aufgefihrten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und
Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder
Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Der Grenzwertabgleich erfolgt auf Basis eines rein nummerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Grenz- und
Richtwerten. Die erweiterte Messunsicherheit wird hierbei im Sinne der Vorgaben der TrinkwV beriicksichtigt.

Keine der in AR-21-JT-000762-01 enthaltenen Proben weist eine Uberschreitung des niedrigsten Zuordnungswertes, bzw. eine
Verletzung eines Grenz- oder Richtwertes der Liste TrinkwV (Stand 2020-06) auf.






